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70 930 143 220 700 80 90 30 33 25 5,5
Regulacja mocy i strumienia dla LETTO LED 930 - 840 Regulacja mocy i strumienia dla LETTO LED 930 - 830
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200 2165 300 3025 5190 35 200 2055 300 2875 | 4930 35
250 2660 300 3025 5685 38 250 2525 300 2875 5400 38
300 3215 300 3025 6240 41 300 3055 300 2875 5930 41
350 3630 300 3025 6655 45 350 3450 300 2875 6325 45
200 2165 500 4925 7090 47 200 2055 500 4675 6730 47
250 2660 500 4925 7585 50 250 2525 500 4675 7200 50
300 3215 500 4925 8140 54 300 3055 500 4675 7730 54
350 3630 500 4925 8555 57 350 3450 500 4675 8125 57
200 2165 700 6580 8745 60 200 2055 700 6250 8305 60
250 2660 700 6580 9240 63 250 2525 700 6250 8775 63
300 3215 700 6580 9795 67 300 3055 700 6250 9305 67
350 3630 700 6580 | 10210 70 350 3450 700 6250 9700 70
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Zrédto $wiatta zastosowane w tej oprawie oéwietleniowej powinno by¢ wymieniane wytacznie przez producenta,
jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowang osobe.
Klasyfikacja izolacji utrzymywanej pomiedzy zasilaniem LV i przewodami sterowania — izolacja podstawowa

Pomiedzy zasilaniem LV i przewodami sterowania zapewnij izolacje podstawowa.

Ostrzezenie, ryzyko porazenia pradem elektrycznym!

Postanowienia koricowe:

Podtaczenie opraw do sieci mogg wykonywac tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Dokonywanie jakichkolwiek czynnosci wewnatrz oprawy przy wigczonym zasilaniu grozi porazeniem
elektrycznym.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za wady wynikte z niestosowania zalecer niniejszej instrukgji.
Producent zastrzega sobie mozliwos¢ zmian konstrukcji produktu.

Nie instalowac oprawy w pomieszczeniach pozbawionych obiegu powietrza.

Aby zachowac bezpieczeristwo funkcjonowania oprawy, nalezy postepowac zgodnie z instrukcja montazu
Wszelkie informacje dotyczace firmy PXF Lighting oraz produktéw dostepne sg na stronie: www.pxf.pl
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie z innymi
odpadami zuzytego sprzetu przekres$ go kosza. Uzytkownik, ktéry zamierza pozby¢ sie produktu, jest obowigzany
do oddania zuzytego sprzetu elektrycznego lub elektronicznego do punktu zbierania zuzy(ego sprzetu Punkty zbierania prowadzone 53 miedzy
innymi przez sprzedawcéw hurtowychi detalicznych tego sprzetu, przez gminne jed pre e It $¢ z zakresie
odbierania odpadéw oraz organizacje odzysku. Powyzsze obowiazki ustawowe wprowadzone zostaly w celu ograniczenia ilosci odpadow
powstajacych ze zuzytego sprzetu elektrycznego i icznego oraz i poziomu zbierania, odzysku i recyklingu.
Szczegdty ustawy znajduja sig na stronie: http://www.gios.gov.pl
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